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Информация, распространенная «ГУ ЖКХ»:

  

1. «Когда трубу рвет по швам в четырех местах так называемой розочкой, означает
только одно – гидравлический удар на котельной».

  

 Разъяснение МУП «Городские энергетические сети»:

  

Причиной остановки котельной послужила не труба «розочкой»,  а неудачно и
тщательно скрываемая авария в котельной воинской части, которая соединена с
муниципальной котельной магистральной сетью. Вырвало заглушку диаметром 200 мм,
которая выполнена из оцинкованного металла толщиной 0.5  мм. Установка таких
заглушек на трубопроводах под давлением - прямое и грубейшее нарушение любых
технических регламентов правил и норм.

  

Утечка произошла из обратного  трубопровода  диаметром 200 мм при средней скорости
жидкости  1,2-1,5 м/с, расход  составил более 170 м3/час. Утечка  повлекла  за собой
резкое понижение напора на обратном трубопроводе с 30 метров до 0.  В результате
чего на всасывающем патрубке насоса образовалось недопустимое разряжение,
кавитация, упал располагаемый напор. Данная  ситуация является аварийной в работе
любого циркуляционного оборудования и требует его немедленной остановки.  В
котельной сработала аварийная сигнализация, и автоматика отключила насос.
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 «ГУ ЖКХ»:

  

2. «Подменив причинно-следственные связи, муниципальные органы заявили, что
именно из-за порыва на сетях военные были вынуждены поднять давление, что привело
к гидравлическому удару и чуть не повлекло к взрыву на котельной».

  

Разъяснение МУП «Городские энергетические сети»:

  

Оперативный персонал не «поднимал» давление в системе, а согласно инструкциям
производил экстренную аварийную остановку паровых и водогрейных котлов, чтобы
авария в системе отопления не распространилась по котельной и не вывела из строя
теплообменное оборудование (котлы, экономайзеры), тем самым, увеличив последствия
аварии до невосполнимых.

  

  

«ГУ ЖКХ»:

  

3. Грамотная смена работников на котельной видит, когда в системы понижается
давление, перекрывает задвижку и делает подпитку», – добавляет военные
коммунальщики.

  

Разъяснение МУП «Городские энергетические сети»:

  

Подпитка котельной не прекращалась ни на минуту, но из-за повышенного  разбора 
воды, давления в обратном трубопроводе  катастрофически  не хватало. Так же, для
того чтобы найти утечку, перекрыть «ту самую» задвижку (чтобы автоматика дала
возможность запустить насос), дежурный персонал котельной пытался  найти утечку,
совершая объезд сетей микрорайона.  В то время  как военные коммунальщики не
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удосужились оперативно сообщить о случившейся у них аварии.

  

«ГУ ЖКХ»:

  

4. В сложившейся ситуации виновником аварии является ввиду того, что основная
причина возникновения удара – быстрое закрывание клапана из-за прекращения работы
насосов.

  

  

Разъяснение МУП «Городские энергетические сети»:

  

Согласно правилам проектирования котельных установок, установка обратного клапана
является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ при монтаже циркуляционных насосов, а именно ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ возникновения противотока рабочей среды в системах
трубопроводной сети,  проще говоря, для предотвращения гидроударов в результате
остановок насосного оборудования.

  

НЕ СРАБРОТАЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН «ШТАТНО», ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕТОКА
ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ НАСОС БЫЛИ БЫ НАМНОГО СЕРЬЕЗНЕЕ!

  

  

«ГУ ЖКХ»:

  

5. Резкая остановка потока жидкости вызвала многочисленные порывы на сетях.
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Разъяснение МУП «Городские энергетические сети»:

  

Многочисленные аварии на сетях вызваны НЕДОСТАТОКОМ ПОДПОРА НА
ВХОДЯЩЕМ ПАТРУБКЕ НАСОСА, образовавшемся в результате крупной утечкой на
ведомственной магистральной сети, повлекшей остановку самого насоса.  Вследствие
чего образовавшийся вакуум в обратном трубопроводе, вызвал ряд менее сильных
гидроударов по сети, что повлекло за собой несколько аварий, порыв стояка, протечку
батарей, порыв ветхих трубопроводов  в офисах «Оборонэнерго».
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